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JARS SA.
EAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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Sprawozdanie z badan Nr: 1873/02/2020/F/1

I Zleceniodawca:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. 06-400 Ciechanow ul. Gostkowska 81

Zlecenie Nr:

1873/02/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {(wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

{Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/rdwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnie)

{Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Q) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Nazwa osadu:

Komunalny osad Sciekowy

Przedmiot badania;
Adres pobrania:
Migjsce pobrania:
Punkt poboru/GPS:
Pochodzenie osadu
Data { godzina:

Osady

06-400 Ciechanow, Szezurzynek |
Oczyszezalnia Sciekow

Plac betonowy

komunalne

19-02-2020  10:30

Pobranic probek wg: (A} PN-EN IS0 5667-13:2011

Transport probek: JARS S.A. Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 397
Numer probki:  12573/02/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  21-02-2020 Data zakonczenia badan:  27-02-2020
Lab. Badany parametr o Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢**
Azot amonowy % (A) PN-75/C-04576/15
LK 0.16 +0,03
Azot ogolny Y% (A)PN-EN 16169:2012
LK 48 +1,0
Chrom mg/kg (Ae) PN-EN [SO 11885:2009
LK 18 +4
Cynk mp/kg (Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK 393 +79
Fosfor ogoluy % {Ae) PN-EN ISO 11885:2009
LK 29 +0.6
Kadm my/kg {Ae) PN-EN ISO 11885.2009
LK 051 +0.08
Magnez % (Ae) PN-EN ISO 118835:2009
LK 12 +02
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Miedd ks (Ag) PN-EN IS0 11885:2009
LK 103 £21
Nikiel kg (AT PNGEN TS0 T1885:2000
LK &7 17
Oldw mghkg | (Ac) PN-EN 1SD 11885:2009
LK 12 4
pH {H203 . (A) PN-EN §5933:2013-02
L-
> 1240
Rigé mgks | (AS PN-ISO 167722609
LK 0,19 0.0
Straty przy priczeniu suchej masy v {A) PN-EN 131692011, PN-EN
1. (E.00) 7 substancie erganiczne 15169:2011/Apl:2012 523 £78
Sucha masa % {A) PN-EN 12880:2004
1- )
209 =19
Wapn % {Ae) BN-EN 150 1 1885:2009
LK 14 ]

** « niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci.ok. 5% i wpolczynniku rozszeszenta k=2 (nie uwzglednia njepewnoéci pobierania probek}

Wyniki odnosza sig wyigeznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sl w sytuack, gdy. ma to znaczente dia mearcdajnodei wynikow badan lub zgednosci z wyspecyfikowanymi
WaroSCIam: QrarCZnyn oraz KIety oKresione 1est to w uzgoanwemiach 7 Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 s2i | bez pisemne] zgody iahoratorium nie moza byé powielane inaczej, jak tylko w calosci,

W ciggu 14 dni og otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii,

Uiwagi:

Sprawozdanfe sporzgdzono w egz.

EgzNr 1 : Zecenicdawces

Kopia egz. Nr 1 - Archiwom wim

Micjscewykoniwania badan: LE. - Eagski, LK - Mystowice, P - Pomiar in sita

UWAGA: Oryginalne sprawozdania 2 badad sy wydawane w formie elektronicznej 7 rozszerzeniem * pdf, podpisane kwajifikowanym podpisem
elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydriki, o ile.nie 53 potwierdzone za zpodnodé 2 oryginatem, sy kopiamt.

Konle¢ Sprawozdanta

Spurzadzono dnia: Autoryzowat wynilk: Zatwierdzil: Podpisano:
17-02-2610 5,’115 Doradca Analityczay Kwalifkowanym podpisem elektronicznym
i
Pracownik JARS i 304 ORI RERENN R RACRIEEER N
187 3102/20200F i
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JARS SA.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice. ul, Fabryczna 7

www. jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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WADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 1873/02/2020/M/1

Zleceniodawca:

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. 06-400 Ciechanéw ul. Gostkowska 81

Zlecenie Nr:

1873/02/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnawazna do referencyjnej {wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Nazwa osadu:

Komunalny osad sciekowy

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

Osady
06-400 Ciechanow, Szezurzynek |
Oczyszezalnia Sciekow

Punkt poboru/GPS: Plac betonowy
Pochodzenie osadu komunalne
Data i godzina: 19-02-2020  10:30

Pobranie probek we  (A) PB-167/P wyd. 3 z dn. 20.04.2017

Probkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 397

LK

Transport probek JARS 8.A.
Numer probki: — 12573/02/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: 19-02-2020 Data zakonczenia badan:  22-02-2020
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos¢**
Obecnosé i liczba zywych jaj sztkgsam. | {Ae) PB-102/LM wyd. 3 z dn. 0
Lk §pasozytow jelitowych ( Ascaris 25,07.2016
sp.. Trichuris sp., Toxocara sp.)
Obecnosé Salmonella spp. (Ae) PN-EN ISO 6579-1:2017-04 nie wykryto w 100g

1873/02/2020/M1
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= - niepewnost rozszerzona wyalku przy poziomie ufnoel ok. 95% 1 wpdtczynniky rozszerzenia k=2 {nie uwzglgtnia niepewnoded pobierania prabek)’

| —
Wyniki odnosza sig wylnezrie do badanych probek . Nigpewno$t wynlkdw podaje sie w syluacii, gdy ma to znaczenie.dla miaradajnac wynikdw badan [ub zgodnoscl z wyspecyfikawanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest.to w uzgodnieniach z Kiieniem,
Sprawozdanie zgwiera. wyniki badan probelcw iledci: 1 5241 bez pisemnej zgody laboratordum nig foze. by¢ powielane inaczej, jak tytko w calosci,
W ciagu 14 dni-od olrzymania sprawozdania z hadast Klient ma prawo do relkdamagji.

i e - . oy

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w1 gz Egz.Nr-1 : Zleceniodawea Kopia egz, Nr 1 - Archiwum win

Migjsce wykonywania badaf: LE - Lagski, LK - My#lowice, T Pomiar in stiu

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w forimie elektroniczne) z rozszerzeniem * pdi, podpisane kwalifikowanym podpisem
elekironieznym, W zwigzh z tym wszystkie wydruki, o ile nie sy potwierdzone za zgodnost z oryginafem, sg kopiami.

Konleg Sprawozdania

Sgorzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
ek 03 §
02-03-2020 Doradga Analityczny Kwatifkowanym podpisem elektronicznym
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