
 

 

        Ciechanów dnia, 17.07.2026 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA 

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej  na potrzeby Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji 

w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2026 – 2027 w okresie 12 miesięcy”.  
 

Sygnatura sprawy: DT.W3.1.2026 

 

W związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu 

przetargowym pn. „Sukcesywna  dostawa materiałów budowlanych, armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej  na potrzeby Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2026 – 2027 w okresie 

12 miesięcy”. Zamawiający  –  Zakład Wodociągów i  Kanalizacji 

w Ciechanowie Sp. z o.o. udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający oczekuje zastosowania tulei (wkrętki) uszczelniającej trzpień 

wykonanej z mosiądzu, osadzonej poniżej lub na poziomie górnej powierzchni 

korpusu zasuwy (tj. niewystającej ponad korpus górny zasuwy)? 
Odpowiedź:  

Zamawiający będzie honorował („wkręki”)  zarówno osadzone powyżej korpusu, 

równo z korpusem jak i poniżej korpusu. 

 

Pytanie 2: 

W związku z faktem, iż jednostka certyfikująca CNBOP-PIB nie wydała 

dotychczas świadectwa dopuszczenia dla hydrantów podziemnych DN100, 

zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hydrantu 

podziemnego DN100 bez przedmiotowego świadectwa, pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zaakceptuje hydrant podziemny dn 100 bez certyfikatu   CNBOP. 

 

Pytanie 3: 

 

W opisie przedmiotu zamówienia, w części VI pkt.4, Zamawiający opisuje 

kształtki żeliwne i wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego (...) 

potwierdzonego certyfikatem GSK. 

Wspomniany certyfikat niemieckiego towarzystwa GSK nie jest obowiązującą 

normą w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, jest tylko potwierdzeniem 

badań jakości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Identyczne, równorzędne badania można przeprowadzić również w Polsce 

i potwierdzić prawidłowość, i jakość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego 

farbami proszkowymi. 
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Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści w ww. zadaniu przedstawienie 

równorzędnego do „certyfikatu GSK”, certyfikatu wydanego przez polską 

instytucję badawczą, potwierdzającą zgodność wykonania powłok 

zabezpieczenia antykorozyjnego z wytycznymi niemieckiej organizacji 

Gijtegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę aby do części VI punkt 4 – KSZTAŁTKI 

ŻELIWNE oferenci przedstawili zamienny (równorzędny) 

certyfikat  w stosunku do GSK. 

 

Pytanie 4: 

W opisie przedmiotu zamówienia — Część nr 5 — ( armatura wodociągowa ) 

Zamawiający wskazał wymóg, aby oferta obejmująca wszystkie pozycje 

asortymentowe pochodziła od jednego producenta. 

W związku z faktem, że większość producentów nie posiada w swojej ofercie 

zasuw o średnicy DN500, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody 

na możliwość zaoferowania w tej pozycji wyrobu pochodzącego od innego 

producenta, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji postępowania. 

Umożliwienie takiego rozwiązania zwiększy konkurencyjność postępowania, 

pozwoli na udział większej liczby wykonawców oraz może przełożyć się na 

uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty przy zachowaniu 

wymaganych parametrów jakościowych i technicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zasuwy dn 500 od innego 

producenta niż pozostałe pozycje asortymentowe. Zasuwa musi spełniać zapisy 

zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia i SWZ. 
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